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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA GERAL DE HIDRANTES

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

01

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 600 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

HID/EXT/DET
ALM/SIN/ILUM

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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RTI = 4,00m³

CHAVE DE FLUXO

ESQUEMA ISOMÉTRICO DO RESERVATÓRIO 01 E SISTEMA DE BOMBEAMENTO

1
2

.0
0

2.202.85

CÉLULA 01
RTI = 4,00m³

CÉLULA 02

1
.9

6

1.90
2.30

1

2

3

4
5

67
1- BOMBA

2- CHAVE DE FLUXO

3- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

4-VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

5- REGISTRO DE GAVETA

6- TEE

7- COTOVELO 90º

8- UNIÃO CÔNICA

INCÊNDIO = 12,00m³

CONSUMO = 6,60m³

.2
0

PERFIL DO RESERVATÓRIO 01

2
.0

0

²

2.20

2
.8

5
L(224)
E5

1.90

2
.3

0

RTI = 6,00m³

CHAVE DE FLUXO

CÉLULA 01

RTI = 6,00m³

CÉLULA 02

Hid. de Recalque

HID/EXT/DET
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
ISOMÉTRICO E DETALHES DO RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA 01

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

02

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 600 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
ISOMÉTRICO E DETALHES DO RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA 03

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

03

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 600 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - GUARITA PRINCIPAL
ÁREA = 65,50 m²

ESCALA 1:50

ENTRADA
VEÍCULOS

SAÍDA
VEÍCULOS

ACESSO
PEDESTRES

GUARITA
ÁREA = 6,40 m²

BANHEIRO
ÁREA = 3,58 m²

L(224)
E3

L(224)
E5

D(252)
P1

DESATIVADA
ÁREA

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Comando manual de
alarme ou bomba de

incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.
Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita, designando
o equipamento acionado por aquele

ponto.

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa
aumentar o risco de incêndio

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

COD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

PROIBIDO FUMAR

QUANT. DIMENSÃO

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos

extintores de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

P1

E3

E5

01

01

01

D(252mm)

L(224mm)

L(224mm)

PLANTA CHAVE

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

HID/EXT/DET
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA GUARITA PRINCIPAL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

02

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 600 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - GUARITA PRINCIPAL
ÁREA = 65,50 m²

ESCALA 1:50

ENTRADA
VEÍCULOS

SAÍDA
VEÍCULOS

ACESSO
PEDESTRES

GUARITA
ÁREA = 6,40 m²

BANHEIRO
ÁREA = 3,58 m²

PLANTA DE COBERTURA - GUARITA PRINCIPAL
ESCALA 1:50

ENTRADA
VEÍCULOS

ACESSO
PEDESTRES

CORTE AA - GUARITA PRINCIPAL
ESCALA 1:50

BANH.

CORTE BB - GUARITA PRINCIPAL
ESCALA 1:50

BANH. GUARITA

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - GUARITA PRINCIPAL
ESCALA 1:50

DESATIVADA
ÁREA

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
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v
a
rp
s.
co
m
.b
r

a
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a
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s@

a
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a
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

CMAR

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
 PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTE AA, BB E ELEVAÇÃO PRINCIPAL -

GUARITA PRINCIPAL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8011-1/01

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

05

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²
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s@
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r

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO 

PASSA PRATOS

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

J - 3.90 x 1.20 x 0.75m

J 
- 

2
.3

8
 x

 1
.6

0
 x

 1
.1

5m

0.80x2.10

B - 2.50 x .50 / 2.20m

+0.30

P - 2.00 x 2.20m
1

.0
0

 x
 2

.1
0m

+0,15

J - 4.70 x 1.50 / 1.17m

010204 0305

06

08

09

10

11

12

13

14

15
16

17

18

SOBE

01

02

04

03

05

07

06

08

10

09

11

13

12

J - 4.70 x 1.50 / 1.17m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 2.40 x 1.60/ 1.07m

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

J - 2.25 x 1.60/ 1.07m

B - 2.50 x .50 / 2.20m

1.00x2.10

0.80x2.10

PALCO

SOM

0.80x2.10

0.80x2.10

0
.8

0
x2

.1
0

0.80x2.10

J 
- 

2
.3

8
 x

 1
.6

0
 x

 1
.1

5m

J - 3.90 x 1.20 x 0.75m J - 3.90 x 1.20 x 0.75m

0
.9

0
x2

.1
0

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

J - 3.90 x 1.20 x 0.75m J - 3.90 x 1.20 x 0.75m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

J - 3.90 x 1.20 x 0.75m J - 3.90 x 1.20 x 0.75m

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m J - 2.00 x 1.10 x 1.05m

B - 1.95 x 0.50 x 1.82m

J 
- 

2
.0

0
 x

 1
.6

0
 x

 1
.1

5m

B
 - 2.00 x 0.50 x 2.20m

B
 - 2.00 x 0.50 x 2.20m

0
.8

0
x2

.1
0

0.80x2.10

0
.8

0
x2

.1
0

1.00x2.10

0.80x2.10

J - 3.75 x 1.60 / 1.10m

0.80x2.10

0.90x2.10

0.60x2.10

0
.8

0
2

.1
0

RAMPA DESCE RAMPA DESCE

0.80x2.10

0.80x2.10

B - 1.45 x 0.70 x 1.90m

1.00x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

J - 3.75 x 1.60 / 1.10m

0.80x2
.10

2.002.50

P - 2.10 x 2.33

S
O

B
E

0.70x2.10 0.
80

x2
.1

0

0.80x2.10

0.70x2.10

J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

DEPÓSITO
ÁREA = 39,13m²

SOBE PARA 1º PAVIMENTO

1.80

2.64

REFEITÓRIO
ÁREA = 113,17 m²

SALA 23
ÁREA = 55,14 m²

SALA 24
ÁREA = 55,14 m²

SALA 25
ÁREA = 55,14 m²

SALA 26
ÁREA = 55,14 m²

SALA DOS
PROFESSORES

ÁREA = 42,00m²

COORDENAÇÃO
ENSINO INFANTIL

ÁREA = 12,40 m²

PÁTIO DE ACESSO
DOS ALUNOS

ÁREA = 278,01 m²

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL
ESCADA

CIRCULAÇÃO

HALL

HALL DE
ENTRADA

CIRCULAÇÃO

ÁREA COMUM
ÁREA = 312,97 m²

COZINHA
ÁREA = 27,83 m²

APOIO
ÁREA = 12,95 m²

DESPENSA
ÁREA = 13,42 m²

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

P - 2.60 x 2.42

W.C. MASC.
INFANTIL

ÁREA = 17,96m² HALL

W.C.
PNE

ÁREA = 3,40m²

W.C. FEM.
INFANTIL

ÁREA = 18,14m²

DIREÇÃO
ÁREA = 18,50 m²

+0.30

SECRETARIA
ÁREA = 17,34 m²

SALA DE SOM
ÁREA = 11,96 m²

DML
ÁREA = 6,48 m²

DML
ÁREA = 4,79 m²

AUDITÓRIO
ÁREA = 102,26 m²

BRINQUEDOTECA
ÁREA = 116,73 m²

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS

ÁREA = 40,15 m²

ALMOX.
ÁREA = 4,35 m²

CINEMA
ÁREA = 54,57 m²

W.C.
PNE

ÁREA = 4,90m²

DEPÓSITO
ED. FÍSICA

ÁREA = 6,60m²

W.C.
FEM.
ÁREA = 12,78m²

W.C.
MASC.

ÁREA = 12,78m²

DML
ÁREA = 6,52 m²

DML
ÁREA = 2,62 m²

CAMARIM 02
ÁREA = 4,82 m²

W.C.
ÁREA = 2,20 m²

W.C.
ÁREA = 2,29 m²

CAMARIM 01
ÁREA = 4,92 m² C

IR
C

U
LA

Ç
Ã

O

ANFITEATRO
ÁREA = 204,38 m²

SALA DE DANÇA
ÁREA = 37,90 m²

LANCHONETE
ÁREA = 16,30 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 9,98 m²

EXPOSIÇÃO/
MULTIUSO

ÁREA = 196,89m²

W.C.
FEM.
ÁREA = 8,80m²

W.C.
MASC.

ÁREA = 4,83m²

T.I.
ÁREA = 3,94m²

ÁREA
TÉCN.

ÁREA = 11,99m²

W.C.
MASC.

ÁREA = 11,47m²

W.C.
FEM.
ÁREA = 10,49m²

W.C.
PNE

ÁREA = 3,81m²

0.80x2.10

0.70x2.10 1
.0

0
X

2.
10

0.70X2.100.70X2.10

0.70X2.10

1.00x2.10

0.80x2.10

0.80x2.10

0.80x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0
.9

0
x2

.1
0

0
.9

0
x2

.1
0

0
.9

0
x2

.1
0

0
.8

0
x2

.1
0

0.60x2.10

0.70x2.10

0.60x2.10

0.60x2.10

ÁREA SEM USO

316X158
S12

L/H

316X158
S3
L/H

316X158
S12

L/H

316X158
S12

L/H

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

L(224)
E5

L(224)
E5

L(224)
E5

L(224)
E5

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

L(224)
E7

316X158
S3
L/H

L(224)
E5

L(224)
E5

L(136)
A5

L(224)
E7

L(224)
E5

L(224)E5

L(224)E5

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

L(224)
E3

L(2
24)E7

316X158
S2
L/H

L(224)
E5

L(224)
E5

L(136)
A5

L(136)
A5

316X158
S3
L/H

L(224)E5

L(224)E5

L(224)E5
316X158

S3
L/H

L(136)
A5

D(151)
P3

316X158
S3
L/H

316X158
S3
L/H

316X158
S3
L/H

316X158
S3
L/H

316X158
S3
L/H

316X158
S3
L/H

316X158
S3
L/H

D(151)
P3

D(151)
P3

D(151)
P3

L(224)
E1

L(224)
E2

L(224)
E1

L(224)
E2

L(224)
E1

L(224)
E2

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

316X158
S3
L/H

316X158
S12

L/H

S17
316X158

L/H

S17
316X158

L/H

S17
316X158

L/H

L(224)E5

316X158
S3
L/H

CASA DE BOMBA

L(224)

DESATIVADA
ÁREA

Comando manual de
alarme ou bomba de

incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o

equipamento acionado por aquele ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa aumentar o

risco de incêndio

Qualquer situação onde o uso de água
seja impróprio para extinguir o fogo

Proibido utilizar água
para apagar o fogo

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Indicação do sentido (esquerda ou direita)
de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

SAÍDA Saída de emergência

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e ou
pictograma e ou seta

direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

>= 50 mm

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

Indicação da saída de emergência, com
ou sem complementação do
pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem ou ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Extintor de Incêndio Indicação de localização dos extintores
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescenteBOMBA

DE
INCÊNDIO

06 D(151mm)

316X158
LxH

09

LxH
04

03

03

01

24

06

L(224mm)

04 D(151mm)

Indicação de uma saída de emergência
a ser afixada acima da porta, para indicar

o seu acesso LxH14

Cuidado, risco de
choque elétrico

Próximo a instalações elétricas que
ofereçam risco de choque

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

04 L(136mm)

316X158

316X158

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

ALARME
DE

INCÊNDIO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Número do pavimento

Indicação do pavimento, no interior da
escada, patamar e Porta corta-fogo
(Lado da Escada)

Símbolo: retangular ou
quadrado

Fundo: verde
Algarismo indicando

número do pavimento,
pode se formar pela
associação de duas
placa, se necessário

03
LxH

316X158

P1

P3

A5

S2

S3

S12

S17

E1

E2

E3

E5

E7

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO QUANT. DIMENSÃO

Acionador manual da Bomba de
Incêndio (botoeiratipo Liga-desliga)

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de Iluminação de Emergência
do Tipo Autônomo. VER DETALHE

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

01

SIRENE DE ALARME06

EXTINTOR PORTÁTIL PQS
TIPO ABC 4-A:80-B:C, 6KG

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

08

31

HIDRANTE SIMPLES03

05
EXTINTOR PORTÁTIL PQS
TIPO ABC 3-A:40-B:C, 6KG

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

ACIONAMENTO MANUAL DO
SISTEMA DE ALARME03

A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO
B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

30 DETECTOR DE FUMAÇA

PORTA DE CORRER COM SISTEMA
DE ABERTURA MANUAL01

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

06

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

HID/EXT/DET
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR

PASSA PRATOS
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SALA 43
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ÁREA = 12,40 m²
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ÁREA = 70,17 m²

SALA 58
ÁREA = 58,29 m²

SALA 54
ÁREA = 58,29 m²

SALA 56
ÁREA = 58,55 m²

SALA DE MÚSICA
ÁREA = 67,62 m²
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DESATIVADA
ÁREA

Comando manual de
alarme ou bomba de

incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o

equipamento acionado por aquele ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa aumentar o

risco de incêndio

Qualquer situação onde o uso de água
seja impróprio para extinguir o fogo

Proibido utilizar água
para apagar o fogo

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Indicação do sentido (esquerda ou direita)
de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

SAÍDA Saída de emergência

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e ou
pictograma e ou seta

direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

>= 50 mm

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

Indicação da saída de emergência, com
ou sem complementação do
pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem ou ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Extintor de Incêndio Indicação de localização dos extintores
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

05 D(151mm)

316X158
LxH06

LxH
02

03

03

24

06

L(224mm)

08 D(151mm)

Indicação de uma saída de emergência
a ser afixada acima da porta, para indicar

o seu acesso LxH15

Indicação do sentido de fuga no interior das
escadas.

Indica direita ou esquerda, descendo ou
subindo.

O desenho indicativo deve ser posicionado
de acordo com o sentido a ser sinalizado.

Escada de emergência LxH02

Cuidado, risco de
choque elétrico

Próximo a instalações elétricas que
ofereçam risco de choque

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

04 L(136mm)

316X158

316X158

316X158

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

a) indicação do sentido do acesso a uma
saída que não esteja aparente;
b) indicação do sentido de uma saída por
rampas;
c) indicação do sentido da saída na direção
vertical (subindo ou descendo)
NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada
de acordo com o sentido a ser sinalizado

LxH
01 316X158

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

ALARME
DE

INCÊNDIO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Número do pavimento

Indicação do pavimento, no interior da
escada, patamar e Porta corta-fogo
(Lado da Escada)

Símbolo: retangular ou
quadrado

Fundo: verde
Algarismo indicando

número do pavimento,
pode se formar pela
associação de duas
placa, se necessário

03
LxH

316X158

P1

P3

A5

S2
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S6

S8

S12

S17

E1

E2

E5

E7

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO QUANT. DIMENSÃO

Acionador manual da Bomba de
Incêndio (botoeiratipo Liga-desliga)

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de Iluminação de Emergência
do Tipo Autônomo. VER DETALHE

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

01

SIRENE DE ALARME06

EXTINTOR PORTÁTIL PQS
TIPO ABC 4-A:80-B:C, 6KG

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

05

29

HIDRANTE SIMPLES03

03
EXTINTOR PORTÁTIL PQS
TIPO ABC 3-A:40-B:C, 6KG

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

ACIONAMENTO MANUAL DO
SISTEMA DE ALARME03

A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO
B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

41 DETECTOR DE FUMAÇA

PORTA DE CORRER COM SISTEMA
DE ABERTURA MANUAL

01

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA
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Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

P. S. C. I. E

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PASSA PRATOS
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J - 3.90 x 1.60/ 1.07m

DEPÓSITO
ÁREA = 39,13m²

SOBE PARA 1º PAVIMENTO

1.80

2.64

REFEITÓRIO
ÁREA = 113,17 m²

SALA 23
ÁREA = 55,14 m²

SALA 24
ÁREA = 55,14 m²

SALA 25
ÁREA = 55,14 m²

SALA 26
ÁREA = 55,14 m²

SALA DOS
PROFESSORES

ÁREA = 42,00m²

COORDENAÇÃO
ENSINO INFANTIL

ÁREA = 12,40 m²

PÁTIO DE ACESSO
DOS ALUNOS

ÁREA = 278,01 m²

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL
ESCADA

CIRCULAÇÃO

HALL

HALL DE
ENTRADA

CIRCULAÇÃO

ÁREA COMUM
ÁREA = 312,97 m²

COZINHA
ÁREA = 27,83 m²

APOIO
ÁREA = 12,95 m²

DESPENSA
ÁREA = 13,42 m²

B - 3.00 x 0.50 x 2.20m

P - 2.60 x 2.42

W.C. MASC.
INFANTIL

ÁREA = 17,96m² HALL

W.C.
PNE

ÁREA = 3,40m²

W.C. FEM.
INFANTIL

ÁREA = 18,14m²

DIREÇÃO
ÁREA = 18,50 m²

SECRETARIA
ÁREA = 17,34 m²

SALA DE SOM
ÁREA = 11,96 m²

DML
ÁREA = 6,48 m²

DML
ÁREA = 4,79 m²

AUDITÓRIO
ÁREA = 102,26 m²

BRINQUEDOTECA
ÁREA = 116,73 m²

SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS

ÁREA = 40,15 m²

ALMOX.
ÁREA = 4,35 m²

CINEMA
ÁREA = 54,57 m²

W.C.
PNE

ÁREA = 4,90m²

DEPÓSITO
ED. FÍSICA

ÁREA = 6,60m²

W.C.
FEM.
ÁREA = 12,78m²

W.C.
MASC.

ÁREA = 12,78m²

DML
ÁREA = 6,52 m²

DML
ÁREA = 2,62 m²

CAMARIM 02
ÁREA = 4,82 m²

W.C.
ÁREA = 2,20 m²

W.C.
ÁREA = 2,29 m²

CAMARIM 01
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

08

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

P. S. C. I. E

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

09

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

P. S. C. I. E

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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BOMBA RECALQUE

1- BOMBA

2- CHAVE DE FLUXO

3- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

4-VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

5- REGISTRO DE GAVETA

6- TEE

7- COTOVELO 90º

8- UNIÃO CÔNICA

DESATIVADA
ÁREA

HID/EXT/DET
ALM/SIN/ILUM

PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
ISOMÉTRICO E DETALHES DO RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBA 02- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

10

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

P. S. C. I. E

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

11

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

CMAR

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

12

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

CMAR

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTA DE COBERTURA- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

13

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

CMAR

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
CORTES E FACHADA- ESCOLA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8599-6/99

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

14

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: E/ DIVISÃO: E-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

CMAR

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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ÁREA = 42,00 m²

DEPÓSITO
ODONTOLOGIA

ÁREA = 42,00 m²

BANH.PNE
ÁREA = 4,50 m²

PLANTA BAIXA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ÁREA =  1.148,02 m²

ESCALA 1:75

CIRCULAÇÃO

PROGRAMA
MESA BRASIL

ÁREA = 42,00 m²

BANH.
MASCULINO

ÁREA = 18,20 m²

BANH.
FEMININO

ÁREA = 18,20 m²

ARQUIVO
ÁREA = 42,00 m²

ARQUIVO
INATIVO

ÁREA = 42,00 m²
ALMOXARIFADO

ÁREA = 42,00 m²

ARQUIVO
ÁREA = 42,00 m²

VESTIÁRIO/
DESCANSO

ÁREA = 42,00 m²

CIRCULAÇÃO

L(224)
E1

L(224)
E2L(224)

E5

L(224)
E5

L(224)
E7 L(224)

E5

L(224)
E5

L(224)
E5

H(126)
S12

H(126)
S2

H(126)
S3

H(126)
S12

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1 D(151)

P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

H(126)
S12

L(136)
A6

H = 2.10M

H = 2.10M

DESATIVADA
ÁREA

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

Ponto de Iluminação de Emergência do
Tipo Autônomo. VER DETALHE

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

SIRENE DE ALARME

ACIONAMENTO MANUAL DO SISTEMA DE
ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL PQS TIPO ABC CAP.
EXTINTORA: 4-A:80-B:C, 6KG

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa aumentar

o risco de incêndio

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Indicação do sentido (esquerda ou direita)
de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

SAÍDA Saída de emergência

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e ou
pictograma e ou seta

direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

>= 50 mm

PROIBIDO FUMAR

Indicação da saída de emergência, com ou
sem complementação do

pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem ou ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar

o seu acesso

Cuidado, risco de
radiação

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

Próximo a locais onde houver presença
de materiais radioativos.

CUIDADO
RISCO DE EXPOSIÇÃO

A RADIAÇÃO

P1

A6

S2

S3

S12

09

01

01

01

03

D(151mm)

L(136mm)

316x158
LxH

316x158
LxH

316x158
LxH

Comando manual de
alarme .

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o

equipamento acionado por aquele ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extintores

de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

ALARME
DE

INCÊNDIO

E1

E2

E5

E7

01

01

05

01

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO QUANT. DIMENSÃO

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO
B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DETECTOR DE FUMAÇA SOB O FORRO

PORTA DE CORRER COM SISTEMA
ABERTURA MANUAL.

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE
SEGURANÇA  CONTRA INCÊNDIO

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE
SEGURANÇA  CONTRA INCÊNDIO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT. DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

05

03

01

01

01

HIDRANTE SIMPLES

24

02

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

HID/EXT/DET
ALM/SIN/ILUM

PLANTA CHAVE

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

ASSUNTO:

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA: PLANTA BAIXA -
CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

15

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: H/ DIVISÃO: H-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364-0006/25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

P. S. C. I. E

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



ENTRADA
SUJO

ENTRADA

RECEPÇÃO
ÁREA = 31,08 m²

HIG.
BUCAL

ÁREA = 2,92 m²

VEST.
ÁREA = 4,03 m² CIRC.

ÁREA = 3,00 m²
CIRCULAÇÃO

ÁREA = 31,80 m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA = 14,64 m²

CONSULTÓRIO
01 - ENDO

ÁREA = 12,39 m²

CONSULTÓRIO
02

ÁREA = 12,39 m²

CONSULTÓRIO
03

ÁREA = 12,39 m²

CONSULTÓRIO
04

ÁREA = 12,39 m²

RAIO X
PANORÂMICO

ÁREA = 7,37 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 8,55 m²

DEPÓS.
ÁREA = 2,24 m²

ESTER.
LIMPO

ÁREA = 2,22 m²

ESTER.
SUJO
ÁREA = 4,63 m²

CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA

ÁREA = 28,35 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 12,95 m²

BANH. FUND.
FEMININO

ÁREA = 21,70 m²

CIRCULAÇÃO

BANH. FUND.
MASCULINO

ÁREA = 21,70 m²

SALA DE
PILATES E YÔGA

ÁREA = 42,00 m²

DEPÓSITO
DE MÓVEIS

ÁREA = 42,00 m²

DEPÓSITO
ODONTOLOGIA

ÁREA = 42,00 m²

BANH.PNE
ÁREA = 4,50 m²

PLANTA BAIXA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ÁREA =  1.148,02 m²

ESCALA 1:75

CIRCULAÇÃO

PROGRAMA
MESA BRASIL

ÁREA = 42,00 m²

BANH.
MASCULINO

ÁREA = 18,20 m²

BANH.
FEMININO

ÁREA = 18,20 m²
ARQUIVO

ÁREA = 42,00 m²
ARQUIVO
INATIVO

ÁREA = 42,00 m²

ALMOXARIFADO
ÁREA = 42,00 m²

ARQUIVO
ÁREA = 42,00 m²

VESTIÁRIO/
DESCANSO

ÁREA = 42,00 m²

CIRCULAÇÃO

PLANTA DE COBERTURA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:100

CUMEEIRA

BEIRAL DO TELHADO

projeção da alvenaria

projeção da alvenaria

projeção da alvenaria

projeção da alvenaria

BEIRAL DO TELHADO

BEIRAL DO TELHADO

BEIRAL DO TELHADO

BEIRAL DO TELHADO

CUMEEIRA

DESATIVADA
ÁREA

a
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a
rp
s@

a
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ro
v
a
rp
s.
co
m
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r

a
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

CMAR

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO: PLANTAS BAIXA E
DE COBERTURA, CORTE AA, BB E ELEV. PRINCIPAL - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/

PROGRAMA MESA BRASIL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34
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Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: H/ DIVISÃO: H-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364-0006/25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

 10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



RECEPÇÃO
CLÍNICA DE FISIOT. DEPÓSITO BANH. FEM. PISO CERÂMICO DEPÓSITO DE MÓVEIS DEPÓSITO ODONTOLOGIACALÇADA CONSULTÓRIO 01 CONSULTÓRIO 02 CONSULTÓRIO 03 CONSULTÓRIO 04 RAIO X ESTERILIZAÇÃO CIRC. BANH. MASC.

FORRO PVC FORRO PVC FORRO PVC

CORTE BB - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL

PISO CERÂMICO PISO CALÇADA
SALA DE PILATES E YÔGA

CALÇADA

FORRO PVC

CORTE AA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL

PROGRAMA MESA BRASIL BANH. MASC. BANH. FEM. ARQUIVOARQUIVO INATIVOALMOXARIFADO ARQUIVOVESTIÁRIO/DESCANSO

FORRO PVC

FACHADA 02 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ESCALA 1:75

FACHADA 01 -  PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:75

CORTE CC - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL
ESCALA 1:75

BANH. MASC. BANH. FEM.

Forro PVC

DESATIVADA
ÁREA

a
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

CMAR

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO: CORTES E
FACHADAS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA/ PROGRAMA MESA BRASIL

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

17

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: H/ DIVISÃO: H-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364-0006/25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAIS

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01
ÁREA = 1.675,57 m²

ESCALA 1:75
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PC

316X158
S12

L/H

316X158
S3
L/H

L(224)
E5

316X158
S3
L/H

L(224)
E5

L(224)
E7 315X158

S2
L/H

L(224)
E5

316X158
S3
L/H

315X158
S14

L/H
L(224)
E3

L(224)
E7

316X158
S3
L/H

316X158
S12

L/H

L(224)
E5

L(224)
E5

316X158
S5
L/H

316X158
S3
L/H

L(224)
E5

projeção do Telhado

316X158
S12

L/H
316X158
S12

L/H

L(224)
E5

L(224)
E5

316X158
S12

L/H

L(179)
E1

L(179)
E2

L(179)
E1

L(179)
E2

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

SEM USO
A= 41,54 m²

SEM USO
A= 16,00 m²

DEPÓSITO
A= 46,15 m²

VARANDA
A= 11,57 m²

SEM USO
A= 21,89 m²

SEM USO
A= 38,95 m²

DEPÓSITO
MATERIAL DE

PISCINA
A= 20,65 m²

ARMAZENAMENTO
DE BEBIDAS

A= 29,25 m²

SEM USO
A= 30,23 m²

DEPÓS.
A= 4,35 m²

W
.C

.
A

=
 7

,6
8
 m

²

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

CIRCULAÇÃO

PÁTIO
A= 122,20 m²

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

CENTRAL DE RELAC.
COM O CLIENTE

A= 36,06 m²

GERÊNCIA
A= 29,78 m²

CIRCULAÇÃO

W.C.
FEM.

A= 6,40 m²

W.C.
MASC.
A= 5,08 m²

CASA DE
BOMBAS

A= 6,72 m²

DEPÓSITO
A= 9,52 m²

CIRCULAÇÃO
A= 13,64 m²

DEPÓSITO
A= 9,67 m²

VEST.
FEM.

A= 9,74 m²

VEST.
MASC.
A= 9,67 m²

PISCINA
A= 72,00 m²

ÁREA DE
DESCANSO

A= 28,65 m²

ÁREA DE
DESCANSO

A= 22,35 m²

CIRC.
A= 6,00 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

A= 33,41 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

A= 36,71 m²

DEPÓSITO
A= 53,80 m²

R
A

M
P

A
 D

E
S

C
E

E
S

C
A

D
A

MARCENARIA
A= 20,64 m²

MARCENARIA
A= 18,61 m²

SALA DE
AVALIAÇÃO

A= 19,60 m²

RAMPA DESCE

ACADEMIA
A= 185,00 m²

A
C

E
S

S
O

A
C

A
D

E
M

IA
A

C
E

S
S

O

RAMPA DESCE

SALA
A= 19,60 m²

CIRCULAÇÃO

D
E

S
C

E

DESATIVADA
ÁREA

Comando manual de
alarme ou bomba de

incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o

equipamento acionado por aquele ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa aumentar o risco

de incêndio

Símbolo: circular
Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de
uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

COD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e
ou pictograma e ou

seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

>= 50 mm

PROIBIDO FUMAR

Indicação da saída de emergência,  com ou sem
complementação  do pictograma

fotoluminescente (seta ou imagem ou ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extintores

de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescenteBOMBA

DE
INCÊNDIO

Acionador manual da Bomba de
Incêndio (botoeira tipo Liga-desliga)

Painel de Comando com Acionamento
e Desligamento Manual da Bomba

PC

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de Iluminação de Emergência
do Tipo Autônomo.

Registro de recalque sem válvula de
retenção - Hidrante Passeio

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

Manômetro

Pressostato de Controle

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Sirene de Alarme

Acionamento Manual do
Sistema  de Alarme

Extintor Portátil PQS Tipo ABC
Cap. Extintora: 4-A:80-B:C, 6Kg

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

Indicação de uma saída de emergência a ser
afixada acima da porta, para indicar o seu

acesso

SAÍDA

ALARME
DE

INCÊNDIO

SAÍDA

a) indicação do  sentido do acesso a uma saída
que não esteja aparente;

b) indicação do sentido de uma saída por
rampas;

c) indicação do sentido da saída na direção
vertical (subindo ou descendo)

NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada
de acordo com o sentido a ser sinalizado

Porta de correr com sistema de
abertura manual

P1

S2

S3

S5

S12

S14

E1

E2

E3

E5

E7

05

01

05

01

05

01

02

02

01

08

02 L(179mm)

L(179mm)

L(179mm)

L(179mm)

L(179mm)

316x158
LxH

316x158
LxH

316x158
LxH

316x158
LxH

Extintor Portátil PQS Tipo ABC
Cap. Extintora: 3-A:40-B:C, 6Kg05

03
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02

02

01

01

02

02

01

01

01

01

Reserva de incêndio

Hidrantes Simples

D(151mm)

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+ + + + + + + + + + + + +

+++++++++++++

PC

L(224)
E5

CASA DE
BOMBAS

A= 6,72 m²

PLANTA CHAVE
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ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E EMERGÊNCIA: PLANTA BAIXA -
ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

18

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D / DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

DETALHE - CASA DE BOMBA
ESCALA: 1/25

P. S. C. I. E
HID/EXT

ALM/SIN/ILUM

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01
ÁREA = 1.675,57 m²

ESCALA 1:75

SEM USO
A= 41,54 m²

SEM USO
A= 16,00 m²

DEPÓSITO
A= 46,15 m²

VARANDA
A= 11,57 m²

SEM USO
A= 21,89 m²

SEM USO
A= 38,95 m²

DEPÓSITO
MATERIAL DE

PISCINA
A= 20,65 m²

ARMAZENAMENTO
DE BEBIDAS

A= 29,25 m²

SEM USO
A= 30,23 m²

DEPÓS.
A= 4,35 m²

W
.C

.
A

=
 7

,6
8
 m

²

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

CIRCULAÇÃO

PÁTIO
A= 122,20 m²

C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

CENTRAL DE RELAC.
COM O CLIENTE

A= 36,06 m²

GERÊNCIA
A= 29,78 m²

CIRCULAÇÃO

W.C.
FEM.

A= 6,40 m²

W.C.
MASC.
A= 5,08 m²

CASA DE
BOMBAS

A= 6,72 m²

DEPÓSITO
A= 9,52 m²

CIRCULAÇÃO
A= 13,64 m²

DEPÓSITO
A= 9,67 m²

VEST.
FEM.

A= 9,74 m²

VEST.
MASC.
A= 9,67 m²

PISCINA
A= 72,00 m²

ÁREA DE
DESCANSO

A= 28,65 m²

ÁREA DE
DESCANSO

A= 22,35 m²

CIRC.
A= 6,00 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

A= 33,41 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

A= 36,71 m²

DEPÓSITO
A= 53,80 m²

R
A

M
P

A
 D

E
S

C
E

E
S

C
A

D
A

MARCENARIA
A= 20,64 m²

MARCENARIA
A= 18,61 m²

SALA DE
AVALIAÇÃO

A= 19,60 m²

RAMPA DESCE

ACADEMIA
A= 185,00 m²

A
C

E
S

S
O

A
C

A
D

E
M

IA
A

C
E

S
S

O

RAMPA DESCE

SALA
A= 19,60 m²

CIRCULAÇÃO

D
E

S
C

E

DESATIVADA
ÁREA
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PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTA BAIXA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

00

19

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D / DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

CMAR

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PISCINA
A= 72,00 m²

PLANTA DE COBERTURA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01
ESCALA 1:75
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CMAR

PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTA DE COBERTURA- ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

20

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D / DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



FACHADA PRINCIPAL - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA
ESCALA 1:75

CORTE AA - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA
ESCALA 1:75

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO CIRC.

DEPÓSITO

SALA DE
AVALIAÇÃOSALA ACADEMIA CIRCULAÇÃO

CENTRAL DE
RELACIONAMENTOGERÊNCIA SEM USOPÁTIO

VESTIÁRIO
FEMININO

VESTIÁRIO
MASCULINO MARCENARIA

CORTE BB - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA
ESCALA 1:75

FACHADA LATERAL - ACADEMIA
ESCALA 1:75

DEPÓSITO CIRCUL.
VEST.
MASC.

CORTE DD - VESTIÁRIOS PISCINA ADM
ESCALA 1:75

CORTE CC - CASA
DE BOMBA ADM
ESCALA 1:75

CASA DE
BOMBA

DESATIVADA
ÁREA
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CMAR

PLANTA CHAVE

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
CORTES E FACHADAS - ADMINISTRAÇÃO/ ACADEMIA/ CASA DE BOMBA 01

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34
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Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D / DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 01
ÁREA = 29,92 m²

ESCALA 1:50

CUBÍCULO
ÁREA = 25,51 m²

CALÇADA

CALÇADA

D(151)
P3

L(179)
E5

L(179)
E5

L(136)
A5

D(151)
P3

L(136)
A5

PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 03
ÁREA = 47,87 m²

ESCALA 1:50

GERADOR
ÁREA = 16,23 m²

CUBÍCULO
ÁREA = 24,88 m²

CALÇADA

CALÇADA

L(179)
E5

L(179)
E5

D(151)
P3

L(136)
A5

D(151)
P3

L(136)
A5

CUBÍCULO
ÁREA = 26,71 m²

GERADOR
ÁREA = 17,00 m²

PLANTA BAIXA - SUBESTAÇÃO 02
ÁREA = 50,65 m²

ESCALA 1:50

CALÇADA

CALÇADA

D(151)
P3

L(136)
A5

D(151)
P3

L(136)
A5

L(179)
E5

L(179)
E5

L(179)
E11

Qualquer situação onde o uso de água
seja impróprio para extinguir o fogo

Proibido utilizar água
para apagar o fogo

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

COD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

QUANT. DIMENSÃO

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extintores

de incêndio
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de Iluminação de Emergência do
Tipo Industrial (Farolete).

VER DETALHE

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

EXTINTOR PORTÁTIL PQS TIPO ABC
CAP. EXTINTORA: 4-A:80-B:C

CARGA: 6KG

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

Ponto de Iluminação de Emergência do
Tipo Autônomo. VER DETALHE

EXTINTOR SOBRERRODAS PQS
TIPO ABC CAP. EXT.: 10-A:20-B:C

CARGA:  20KG

EXTINTOR PORTÁTIL CO2

CAP. EXTINTORA: 5-B:C
CARGA: 6KG

Cuidado, risco de
choque elétrico

Próximo a instalações elétricas que
ofereçam risco de choque

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

Extintor de Incêndio
Tipo Carreta

Indicação para facilitar a localização do
extintor tipo carretas em caso de incêndio

de maior proporção.

P3

A5

E5

E11

06

06

05

02

D(202mm)

D(204mm)

D(179mm)

D(179mm)

03

02

02

03

05

DESATIVADA
ÁREA

HID/EXT
SIN/ILUM
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ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores e Hidrantes.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
 PLANTA BAIXA  - SUBESTAÇÕES 01, 02 E 03

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

3514-0/00

 ESPECIAL

BAIXO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34
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Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

200 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: M/ DIVISÃO: M-3 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

BELÉM - PA

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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J=4.44x1.27x1.32

J=1.77x1.27x1.32

J=1.77x1.27x1.32

J=1. 50x1.27x 1.32
J=1. 30x0.60x 2.00

J=
1.

30
x0

.6
0x
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AS
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O

SALÃO RESTAURANTE

A = 366.82 m²

A = 6.82 m²

A =
 2

8.
30
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²

A=5
.9

5m
²

A = 17.75 m
²

A=2
6.

67
m

²

A=1
0.

88
m

²

A=1
3.

72
m
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A = 10.67 m²

COCÇÃO

A=1
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1m
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A= 
1.

65
 m

²

A= 
1.

65
 m

²

240 Pessoas

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

315X158
S12

L/H

315X158
S12

L/H

315X158
S3
L/H

315X158
S3
L/H

L(224)
E5

L(224)
E5

L(224)
E5

L(224)
E7

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P1

D(151)
P2

D(151)
P3

L(136)
A3

L(136)
A5

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa
aumentar o risco de incêndio

Qualquer situação onde o uso de água
seja impróprio para extinguir o fogo

Proibido utilizar água
para apagar o fogo

Proibido produzir
chama

Todo local onde a utilização de chama
pode aumentar o risco de incêndio

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR
CHAMAS

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

QUANT. DIMENSÃO

Cuidado, risco de
explosão

Próximo a locais onde houver
presença de materiais  ou gases que

ofereçam  risco de explosão

Cuidado, risco de
choque elétrico

Próximo a instalações elétricas que
ofereçam risco de choque

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

CUIDADO
RISCO DE EXPLOSÃO

P1

P2

P3

A3

A5

04

01

01

01

01

D(151mm)

D(136mm)

D(151mm)

D(151mm)

D(136mm)

Comando manual de
alarme  de incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o

equipamento acionado por aquele ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

no seu interior

Abrigo de mangueira
e

hidrante

Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H
Saída de emergência

SAÍDA Saída de emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e
ou pictograma e ou

seta direcional:
fotoluminescente,
com altura de letra

sempre >= 50 mm

Indicação da saída de
emergência, com ou

sem complementação do
pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem ou ambos)

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos

extintores de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação de uma saída de
emergência a ser afixada acima da
porta, para indicar o seu acesso

ALARME
DE

INCÊNDIO

S2

S3

S12

E1

E2

E5

E7

02

02

02

02

02

06

02

316x158
LxH

316x158
LxH

316x158
LxH

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO QUANT. DIMENSÃO

1º Estágio

Regulador 
Manômetro

Piso

Cilíndros

RegistroRegistro

Saída de GásSaída de Gás

36,6
KG KG KG

FACHADA VISTA FRONTAL

CENTRAL DE G.L.P. 

INFLAMAVEL
PROIBIDO FUMAR

RISCO DE EXPLOSÃO

36,636,6

DESATIVADA
ÁREA

Ponto de Iluminação de Emergência do
Tipo Autônomo. VER DETALHE

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

SIRENE DE ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL PQS TIPO ABC
CAP. EXTINTORA: 3-A:40-B:C, CARGA: 6KG

A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO
B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO

LEGENDASÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

QUANT. SÍMBOLO DESCRIÇÃO

06

09

VER QUADRO
DE

SINALIZAÇÃO

02

02

HIDRANTE SIMPLES

SAÍDA FINAL DE ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

DETECTOR DE GÁS SOB O FORRO

PORTA DE CORRER COM ABERTURA
MANUAL

DETECTOR DE FUMAÇA SOB O FORRO

02

11

01

ACIONAMENTO MANUAL DO
SISTEMA DE ALARME

02

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

QUANT. SÍMBOLO DESCRIÇÃO

a
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r

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA  - RESTAURANTE

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

5611-2/01MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

23

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

HID/EXT
SIN/ILUM

P. S. C. I. E

~ 4,73
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1
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~
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483744
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J=1.77x1.27x1.32

J=1. 50x1.27x 1.32
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O

SALÃO RESTAURANTE
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0
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1
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CORTE AA: RESTAURANTE
ESCALA: 1/50

CORTE BB: RESTAURANTE
ESCALA: 1/50

CORTE CC: RESTAURANTE
ESCALA: 1/75
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LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA, CORTES E FACHADA - RESTAURANTE

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

5611-2/01MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34
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Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

300 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

CMAR

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



CIRCULAÇÃO
ÁREA = 31,28 m²

W.C.
ÁREA = 3,72 m²

SALA
ÁREA = 15,35 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 6,85 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 6,81 m²

RECEPÇÃO
ÁREA = 19,60 m²

PLANTA BAIXA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:50

ÁREA = 125,17 m²

A
C

E
S

S
O

H(126)
S12

L(224)
E5

BANHEIRO
MASCULINO

ÁREA = 43,39 m²

BANHEIRO
FEMININO

ÁREA = 43,39 m²

PLANTA BAIXA - BANHEIROS
ÁREA = 126,13 m²

ESCALA 1:50

L(224)
E5

H(126)
S12

H(126)
S12

L(224)
E5

D(151)
P1

L(224)
E7

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa
aumentar o risco de incêndio

Símbolo: circular
Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e
barra diametral:
vermelhas

SAÍDA Saída de emergência

COD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem "SAÍDA" e
ou pictograma e ou
seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre
>= 50 mm

PROIBIDO FUMAR

Indicação da saída de emergência, com ou
sem complementação do pictograma
fotoluminescente (seta ou imagem ou
ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extintores
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de Iluminação de Emergência
do Tipo Autônomo. VER DETALHE

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

EXTINTOR PORTÁTIL PQS TIPO ABC
CAP. EXTINTORA: 3-A:40-B:C

CARGA: 6KG

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

03

01 D(151mm)

LxH
03

03

03

252X126

L(224mm)

HIDRANTE SIMPLES01Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interior

Abrigo de mangueira e
hidrante 01 L(224mm)

P1

S12

E5

E7

DESATIVADA
ÁREA

a
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EXT/SIN
ILUM

P.S.C.I.E.

ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA: PLANTA BAIXA -
DEFESA CIVIL E BANHEIROS

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34
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Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



CIRCULAÇÃO
ÁREA = 31,28 m²

W.C.
ÁREA = 3,72 m²

SALA
ÁREA = 15,35 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 6,85 m²

DEPÓSITO
ÁREA = 6,81 m²

RECEPÇÃO
ÁREA = 19,60 m²

PLANTA BAIXA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:50

ÁREA = 125,17 m²

A
C

E
S

S
O

SALA
ARQUITETO DEPÓSITOW.C.

CORTE AA - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:75

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:100

CIRCULAÇÃO
SALA

ARQUITETORECEPÇÃO

CORTE BB - DEFESA CIVIL
ESCALA 1:100

BANHEIRO
MASCULINO

ÁREA = 43,39 m²

BANHEIRO
FEMININO

ÁREA = 43,39 m²

LANTA BAIXA - BANHEIROS
EA = 126,13 m²

CALA 1:50

CORTE BB - BANHEIROS
ESCALA 1:50

ELEVAÇÃO PRINCIPAL - BANHEIROS
ESCALA 1:50

CORTE AA - BANHEIROS
ESCALA 1:50

DESATIVADA
ÁREA

a
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CMAR

ASSUNTO :

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO: PLANTAS BAIXA E
DE COBERTURA, CORTES E ELEVAÇÕES - DEFESA CIVIL E BANHEIROS

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

SERVIÇO PROFISSIONAL

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

26

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 700 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: D/ DIVISÃO: D-1 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



117,81 m²

Área de

Autoatendimento

PLANTA BAIXA - LANCHONETE
ÁREA = 662,58 m²

ESCALA 1:75

ÁREA

DE MESAS
A = 276,86 m²

BAR
A = 17,48 m²

RECEBIMENTO

BEBIDAS
A = 6,65 m²

DEPÓSITO

DE BEBIDAS

CLIMATIZADO
A = 11,55 m²

ÁREA DE

ATENDIMENTO
A = 14,40 m²

ÁREA DE

LAVAGEM
A = 6,19 m²

DEPÓSITO
A = 5,46 m²

DML
A = 1,94 m²

BANHEIRO

PCD
A = 3,72 m²

VESTIÁRIO

MASCULINO
A = 7,40 m²

ÁREA DE

SERVIÇO
A = 6,35 m²

ÁREA DE

UTENSÍLIOS
A = 5,81 m²

VESTIÁRIO

FEMININO
A = 9,43 m²

CÂMARA DE

REFRIGERADOS
A = 6,81 m²

RECEBIMENTO

MATERIAIS
A = 10,12 m²

CÂMARA DE

CONGELADOS
A = 5,67 m²

ÁREA

TÉCNICA
A = 5,61 m²

ÁREA DE

COCÇÃO
A = 40,84 m²

316X158
S12

L/H

L(224)
E7

L(224)
E5

L(224)
E1

L(224)
E2

PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

CONFORME ANEXO C DA IT-05 PARTE I
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS

L(224)
E5

L(136)
A5

D(151)
P3

D(151)
P1

D(151)
P1

316X158
S2
L/H

316X158
S2
L/H

ÁREA TÉCNICA
A = 67,69 m²

ÁREA DE MESAS
A = 93,17 m²

PLANTA BAIXA - MEZANINO LANCHONETE
ÁREA = 192,40 m²

ESCALA 1:75

316X158
S9
L/H

L(224)
E5

PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

CONFORME ANEXO C DA IT-05 PARTE I
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS

D(151)
P1

Acima

PLANTA BAIXA - SALÃO DE JOGOS
ÁREA = 197,25 m²

ESCALA 1:50

SALÃO

DE JOGOS
A = 134,32 m²

316X158
S12

L/H

L(224)
E5

L(224)
E1

L(224)
E2

Comando manual de
alarme ou bomba de

incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.
Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele

ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante

no seu interior

Abrigo de mangueira
e

hidrante

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa

aumentar
o risco de incêndio

Qualquer situação onde o uso de
água seja impróprio para extinguir

o fogo

Proibido utilizar água
para apagar o fogo

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência

Dimensões mínimas: L = 2,0 H
Saída de emergência

SAÍDA Saída de emergência

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e ou
pictograma e ou seta

direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

>= 50 mm

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

Indicação da saída de emergência,
com ou sem complementação do

pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem ou ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos

extintores de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Ponto de Iluminação de Emergência do
Tipo Autônomo. VER DETALHE

COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em mm

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SIRENE DE ALARME

ACIONAMENTO MANUAL DO SISTEMA
DE ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL PQS TIPO ABC
CAP. EXT.: 3-A:40-B:C

CARGA: 6KG

HIDRANTE SIMPLES

Escada de emergência

A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO
B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO

LEGENDA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

Cuidado, risco de
choque elétrico

Próximo a instalações elétricas que
ofereçam risco de choque

CUIDADO
RISCO DE CHOQUEELÉTRICO

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

Indicação do sentido de fuga no
interior das escadas.Indica direita ou

esquerda, descendo ou subindo.O
desenho indicativo deve ser

posicionado de acordo com o sentido
a ser sinalizado

ALARME
DE

INCÊNDIO

DETECTOR DE TEMPERATURA

DETECÇÃO DE FUMAÇA

P1

P3

A5

S2

S9

S12

E1

E2

E5

E7

03

01

01

02

01

02

02

02

04

01

D(151mm)

D(151mm)

L(136mm)

316x158
LxH

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

316x158
LxH

316x158
LxH

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA
PROJETO DE SEGURANÇA  CONTRA INCÊNDIO

04

09

01

02

02

17

02

DESATIVADA
ÁREA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA - LANCHONETE E SALA DE JOGOS

MÉDIO 5611-2/03

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

ANANINDEUA - PA

a
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ro
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a
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s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

a
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v
a
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s@

a
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v
a
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m
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ASSUNTO:

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

27

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

HID/EXT
SIN/ILUM

P. S. C. I. E

PLANTA CHAVE

300 MJ/m²

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8

10.837,76 m²

JULHO/ 2022

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



3
2

%

3
2

%

55%

55%

48,14%
48,1

4%

48,1
4%

48,14%

4%

PLANTA DE COBERTURA - LANCHONETE
 ESCALA 1:100

VISTA 04 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

VISTA 03 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE
ESCALA 1:100

VISTA 02 -  LANCHONETE
ESCALA 1:100 VISTA 01 - SALÃO DE JOGOS E LANCHONETE

ESCALA 1:100

117,81 m²

Área de

Autoatendimento

PLANTA BAIXA - LANCHONETE
ÁREA = 662,58 m²

ESCALA 1:100

ÁREA

DE MESAS
A = 276,86 m²

BAR
A = 17,48 m²

RECEBIMENTO

BEBIDAS
A = 6,65 m²

DEPÓSITO

DE BEBIDAS

CLIMATIZADO
A = 11,55 m²

ÁREA DE

ATENDIMENTO
A = 14,40 m²

ÁREA DE

LAVAGEM
A = 6,19 m²

DML
A = 1,94 m²

BANHEIRO

PCD
A = 3,72 m²

ÁREA DE

SERVIÇO
A = 6,35 m²

VESTIÁRIO

FEMININO
A = 9,43 m²

CÂMARA DE

REFRIGERADOS
A = 6,81 m²

RECEBIMENTO

MATERIAIS
A = 10,12 m²

CÂMARA DE

CONGELADOS
A = 5,67 m²

ÁREA

TÉCNICA
A = 5,61 m²

ÁREA DE

COCÇÃO
A = 40,84 m²

ÁREA TÉCNICA
A = 67,69 m²

ÁREA DE MESAS
A = 93,17 m²

PLANTA BAIXA - MEZANINO LANCHONETE
ÁREA = 192,40 m²

ESCALA 1:100

PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

CONFORME ANEXO C DA IT-05 PARTE I
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS

VISTA 02 -  LANCHONETE
ESCALA 1:100

Acima

PLANTA BAIXA - SALÃO DE JOGOS
ÁREA = 197,25 m²

ESCALA 1:100

SALÃO

DE JOGOS
A = 134,32 m²
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42,5%
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PLANTA DE COBERTURA - SALÃO DE JOGOS
 ESCALA 1:100

DESATIVADA
ÁREA

CMAR
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CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA E VISTAS - LANCHONETE E SALA DE JOGOS

MÉDIO 5611-2/03

ASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

28

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

PLANTA CHAVE

300 MJ/m²

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-8

10.837,76 m²

JULHO/ 2022

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



ÁREA TÉCNICA
A = 67,69 m²

ÁREA DE MESAS
A = 93,17 m²

Logo ou nome 
do empreendimento

no canto superior direito
Logomarca do organismo de certificação

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



Área de

Autoatendimento

ÁREA

DE MESAS
A = 276,86 m²

BAR
A = 17,48 m²

RECEBIMENTO

BEBIDAS
A = 6,65 m²

DEPÓSITO

DE BEBIDAS

CLIMATIZADO
A = 11,55 m²

ÁREA DE

ATENDIMENTO
A = 14,40 m²

ÁREA DE

LAVAGEM
A = 6,19 m²

DEPÓSITO
A = 5,46 m²

DML
A = 1,94 m²

BANHEIRO

PCD
A = 3,72 m²

VESTIÁRIO

MASCULINO
A = 7,40 m²

ÁREA DE

SERVIÇO
A = 6,35 m²

ÁREA DE

UTENSÍLIOS
A = 5,81 m²

VESTIÁRIO

FEMININO
A = 9,43 m²

CÂMARA DE

REFRIGERADOS RECEBIMENTO

MATERIAIS

CÂMARA DE

CONGELADOS
A = 5,67 m²

ÁREA

TÉCNICA

ÁREA DE

COCÇÃO

Logo ou nome 
do empreendimento

no canto superior direito
Logomarca do organismo de certificação

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



Escala 1:75

Planta  Baixa

Sanitários / Vestiários

DEFIC.
WC

DEFIC.
WC

FRALDÁRIO M
A

C
A

M
A

C
A

DML

S A N I T Á R I O
M A S C U L I N O 

FAMÍLIA

S A N I T Á R I O
F E M I N I N O 

2.23 1
.5

5

2.201.95

V E S T I Á R I O
F E M I N I N O M A S C U L I N O 

V E S T I Á R I O

+0,13

+0,13

+0,13

+0,08

+0,10 +0,10

AMBULATÓRIO

+0,13

1
.1

0

1.20

1.45

4.37

1
.4

0
1.35

2.67

1
.4

0

2.65

1.10

h
 =

 0
.3

7m

L(224)
E5

L(136)
A5

D(151)
P3316X158

S2
L/H

316X158
S3
L/H

L(224)
E5

316X158
S2
L/H

316X158
S3
L/H

L(224)
E5

316X158
S12

L/H

316X158
S12

L/H

D(151)
P1

1
.7

5

316X158
S12

L/H

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio
Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndioE1

P1 Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa
aumentar o risco de incêndio

Qualquer situação onde o uso de água
seja impróprio para extinguir o fogoProibido utilizar água

para apagar o fogo
P3

Símbolo: circular
Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e
barra diametral:
vermelhas

S2
Indicação do sentido (esquerda ou
direita)  de uma saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

SAÍDAS12 Saída de emergência

COD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem "SAÍDA" e
ou pictograma e ou
seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre
>= 50 mm

E2

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

Indicação da saída de emergência, com ou
sem complementação do pictograma
fotoluminescente (seta ou imagem ou
ambos)

QUANT. DIMENSÃO

Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma:
fotoluminescente

E5 Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extintores
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

01 D(151mm)

316X158
LxH

02

LxH
03

01

01

03

L(224mm)

01 D(151mm)

S3
Indicação de uma saída de emergência
a ser afixada acima da porta, para
indicar o seu acesso

LxH
02

A5
Cuidado, risco de
choque elétrico Próximo a instalações elétricas que

ofereçam risco de choque
CUIDADO

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO

01 L(136mm)

316X158

316X158

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela
Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

L(224mm)

L(224mm)

ALARME
DE

INCÊNDIO

DESATIVADA
ÁREA

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

29

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PLANTA BAIXA  - SANITÁRIO E VESTIÁRIOS

HID/EXT
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

RICARDO MORAES

8800-6/00MÉDIO

 600 MJ/m²

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

RISCO: CNAE:

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



Escala 1:75

Planta  Baixa

Sanitários / Vestiários

DEFIC.
WC

DEFIC.
WC

FRALDÁRIO
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LAJE TÉCNICA LAJE TÉCNICA 

Escala 1:75

Planta  Baixa

Sanitários / Vestiários

DESATIVADA
ÁREA

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

30

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

GRUPO/DIVISÃO:

JULHO/ 2022

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
PLANTAS BAIXA E DE COBERTURA  - SANITÁRIO E VESTIÁRIOS

HID/EXT/
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

8800-6/00MÉDIO

 600 MJ/m²

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE : ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

RICARDO MORAES

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



+0,10 +0,10

Escala 1:75

CORTE AA

Sanitários / Vestiários
2

.6
0

2
.1

0
1

.4
0

Escala 1:75

CORTE BB

Sanitários / Vestiários

Escala 1:75

CORTE CC

Sanitários / Vestiários

REVSTIMENTO EM
PLACAS DE PEDRA
CARIRI 20X35CM

REVESTIMENTO EM
PASTILHA CERÂMICA
4,5X4,5cm NA COR
BRANCA

ELEMENTO VAZADO
COBOGÓ EM
CONCRETO COM
FUROS QUADRADOS

Escala 1:75

VISTA 01

Sanitários / Vestiários

DESATIVADA
ÁREA

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

31

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS: CAD:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:
CORTES E VISTA  - SANITÁRIO E VESTIÁRIOS

HID/EXT/
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

RICARDO MORAES

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO

 600 MJ/m²

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

OCUPAÇÃO: LOCAL:

RISCO:

GRUPO/DIVISÃO:

CNAE:

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



projeção laje

CASA DE SOM

PLANTA BAIXA: CASINHA DE SOM PISCINA

REVESTIMENTO EM PLACAS 

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA

VISTA 01

ACETINADA NA COR BRACO NEVE

DE PEDRA CARIRI 20x35cm

CASA DE SOM

SECÇÃO 01

PISO PORCELANATO RETIFICADO POLIDO NA COR BRANCA 100X100cm 

PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCA

FORRO EM GESSO ACARTONADO PINTADO NA COR BRANCO FOSCO

PISO

PAREDE

FORRO

PROJEÇÃO DA MARQUIZE

CENTRAL TÉCNICA
+0,13

Escala 1:75

Planta Baixa

Acesso Piscinas Escala 1:75

Planta de Cobertura

Acesso Piscinas

+2,90

+0,05 +0,05

Escala 1:75

Corte AA

Acesso Piscinas

+2,90

+0,05

Escala 1:75

Corte BB

Acesso Piscinas

REVSTIMENTO EM
PLACAS DE PEDRA
CARIRI 20X35CM

PINTURA EM TINTA

ACRÍLICA ACETINADA
NA COR BRANCO NEVE

PINTURA EM TINTA

ACRÍLICA ACETINADA
NA COR BRANCO NEVE

Escala 1:75

Vista 01

Acesso Piscinas

projeção laje

CASA DE SOM

PLANTA BAIXA: CASINHA DE SOM PISCINAL(224)
E5

L(136)
A5

D(151)
P3

PROJEÇÃO DA MARQUIZE

CENTRAL TÉCNICA
+0,13

Escala 1:75

Planta Baixa

Acesso Piscinas

L(224)
E5

L(224)
E3

D(151)
P1

Acionador manual da Bomba de Incêndio
(botoeiratipo Liga-desliga)

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

EXTINTOR PORTÁTIL PQS TIPO
ABC 4-A:80-B:C, CARGA: 6KG

CENTRAL DE ALARME

A - CÓDIGO DA SINALIZAÇÃO
B - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO

LEGENDA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

Comando manual de
alarme ou bomba de

incêndio

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio.
Deve vir sempre acompanhado de

uma mensagem escrita, designando
o equipamento acionado por aquele

ponto.

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação

do alarme de incêndio

Proibido fumar
Todo local onde o fumar possa
aumentar o risco de incêndio

Qualquer situação onde o uso de
água seja impróprio para extinguir o

fogo

Proibido utilizar água
para apagar o fogo

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

CÓD. SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO UTILIZAR
ÁGUA PARA APAGAR

O FOGO

QUANT. DIMENSÃO

Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extintores

de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:
fotoluminescente

Cuidado, risco de
choque elétrico

Próximo a instalações elétricas que
ofereçam risco de choque

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

Símbolo: Triangular
Fundo: amarela

Pictograma: preta
Faixa triangular: preta

ALARME
DE

INCÊNDIO

BOMBA
DE

INCÊNDIO

P1

P3

A5

E1

E2

E5

E3

01

01

01

01

01

02

01

D(151mm)

D(151mm)

L(136mm)

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

L(224mm)

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE
SEGURANÇA  CONTRA INCÊNDIO

02

01

01

DESATIVADA
ÁREA

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO:

ANANINDEUA - PA

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Alarme de
Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

32

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA/ CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:  CASA DE SOM E ACESSO PISCINA

HID/EXT
ALM/SIN/ILUM

P. S. C. I. E

RICARDO MORAES

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO

 600 MJ/m²

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

RISCO: CNAE:

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X
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PLANTA BAIXA: CASA DE MÁQ.01
ESCALA: 1/50

L(224)
E5

CORTE BB: CASA DE MÁQ.01
ESCALA: 1/50

CORTE AA: CASA DE MÁQ.01
ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA: CASA DE MÁQ.01
ESCALA: 1/50

FACHADA PRINCIPAL: CASA DE MÁQ.01
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA: CASA DE MÁQ.02
ESCALA: 1/50

L(224)
E5

CORTE AA: CASA DE MÁQ.02
ESCALA: 1/50

CORTE BB: CASA DE MÁQ.02
ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA: CASA DE MÁQ.02
ESCALA: 1/50

FACHADA PRINCIPAL: CASA DE MÁQ.02
ESCALA: 1/50

DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

Extintor Portátil PQS Tipo ABC
4-A:80-B:C, 4KG

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA 
 CONTRA INCÊNDIO

01

DESATIVADA
ÁREA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMRGÊNCIA/ CONTROLE DE
MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO: CASA DE MÁQUINAS 01 E 02.

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores e Hidrantes.

RICARDO MORAES

3514-0/00

 ESPECIAL

BAIXO HID/EXT
SIN/ILUM

ANANINDEUA - PA

a
p
ro
v
a
rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO:

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA20220795823

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

33

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

P. S. C. I. E

200 MJ/m²

GRUPO: M/ DIVISÃO: M-3

10.837,76 m²

PLANTA CHAVE

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X



ANANINDEUA - PA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS REGISTRADO NA ART DE Nº PA 20220795823

a
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r

a
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a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
r

HID/EXT/DET
SIN/ILUM/ALM

P. S. C. I. E

a
p
ro
v
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rp
s@

a
p
ro
v
a
rp
s.
co
m
.b
rASSUNTO :

Sinalização, Iluminação e Saídas de Emergência,
Extintores, Hidrantes e Sistema de Detecção e
Alarme de Incêndio.

AV. GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS, 110
CEP: 67.120-370

COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

RICARDO MORAES

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA:
PRANCHA GERAL DE DETALHES

Lat.: 1° 21' 44" S
Long.: 48° 25' 16" O

8800-6/00

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO

MÉDIO INDICADA

PROPRIETÁRIO

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PARESPONSÁVEL  TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

34

34

Coord. Geográficas(UTM  DATUM):

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________
3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

AUTOR DO PROJETO

 600 MJ/m²

APROVADO

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicos

PROTOCOLO SISGAT Nº:_____________, ANALISADO SOB DECRETO 2.247/2022.

DATA:_____/________/____________

ANALISTA:____________________________

SISTEMAS:

OCUPAÇÃO: LOCAL:

CAD:

RISCO: CNAE:

CARGA DE INCÊNDIO ESPECÍFICA/PREDOMINANTE :

GRUPO/DIVISÃO:

GRUPO: F/ DIVISÃO: F-6 JULHO/ 2022

ÁREA CONSTRUÍDA E ÁREA UTILIZADA (IT 08) :

DATA:

ESCALA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0006-25

CAU/CREA: 1516877411 CREA/PA

JÉSSICA POLIANA MOREIRA DOS SANTOS

10.837,76 m²

483744

01 11 2022

SGT BM FABIO

X


